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La rivoluzione digitale ridisegna le sottostazioni  



«Telecontrollo Made in Italy. Evoluzione IoT  e digitalizzazione 4.0» Verona 24 - 25 ottobre 2017  

Esigenze aziendali 

- Il processo continuo di  rinnovamento e la ricerca di nuove tecnologie  alla 
ōŀǎŜ ŘŜƭƭΩŀǳƳŜƴǘƻ Řƛ ŎƻƳǇŜǘƛǘƛǾƛǘŁ 

- Anticipare i tempi in cui tali tecnologie si diffonderanno in modo da divenire 
leader nel mercato 

- aƛƎƭƛƻǊŀǊŜ ƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ŘŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ŜŘ ŀǾŜǊŜ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭŀǊŜ ǳƴ 
maggior numero di dati 

- Acquisire referenze per i nuovi piani di sviluppo e di ammodernamento delle 
Stazioni Elettriche Terna 
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Il progetto consiste nella realizzazione di un Parco Eolico nella regione Basilicata 
nei comuni di Tolve, della potenza complessiva di P=37,2MW, così suddivisa tra le seguenti 
società: 

Å C&C Tolve Srl     P=14,7MW 

Å Parco eolico Forleto Nuovo 2 Srl  P=12MW 

Å Serra Energie Srl    P=10,5MW 

 
Aventi stesso Socio unico Tolve Windfarms Holding Srl. 
!ƭ ŦƛƴŜ Řƛ ǊŀȊƛƻƴŀƭƛȊȊŀǊŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭƭŜ ǎǘǊǳǘǘǳǊŜ Řƛ ǊŜǘŜ ŎƻƳŜ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ŀƭƭΩŀǊǘΦ нлΦф ŘŜƭ ¢L/!Σ  
pur avendo conseguito tre Autorizzazioni diverse e tre STMG diverse hanno condiviso lo 
stallo AT di C&C Tolve Srl. 
 
Il parallelo dei tre impianti avviene nel quadro MT di cui condividono le sbarre. 
Ognuno dei tre impianti ha una cella misure e protezioni MT separata, rendendo ogni 
gruppo misure  indipendente da quello delle altre società pur prelevando le tensioni dalla 
stessa sbarra MT. 

Impianto eolico Tolve 
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Schema unifilare con tecnologia standard 
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Schema unifilare con tecnologia digitale 
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Sottostazioni digitali: 
Architettura Generale di Comunicazione 
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Merging Unit-TS1 

Merging Unit-CT1 

Merging Unit-TS2 

Alta tensione 

Merging Unit-CT3 

Merging Unit-VT2 
Moduli I/O remoti con 

comunicazione IEC61850 

Merging Unit-CT2 

Merging Unit-VT1 

P01 
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(Contollo) 

BPU 
(Protezione) 
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ROUTER-1 per telecontrollo Terna 
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SWITCH 61850 
 
  

K 86 

GPS 
 
  

RTU - UDM 
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ROUTER-2 per telecontrollo Terna 
 
  

 

Fornitura AT Fornitura TR Fornitura MT 

Trasformatore  Celle in media tensione 

Elementi che compongono la stazione digitale 

Modulo 

Interruttore ïSezionatore 

Con controllo IEC61850 
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BCU  50/51/27/59/81/DR 

 

BPU- 87T/ 90 / DR 
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IEC 60780-5-104 
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Merging Unit-CT3 

Merging Unit-VT2 

HW PER SEGNALI /ALLARMI GENERALI. 

 

Self healing (RSTP) 
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Sistema di protezione e controllo: architettura di sistema  
con unifilare 

Sensor 

RMT 

RMT RMT RMT 

IEC61850 
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- Sicurezza: ƳƛƴƻǊ ŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƎƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ Řƛ ǎƛǎǘŜƳŀ ŀƭƭΩŀƭǘŀ 
tensione, quindi minor rischio di folgorazione; 

- Minor utilizzo di rame:  una sottostazione digitale rispetto ad una 
ŎƻƴǾŜƴȊƛƻƴŀƭŜ Ƙŀ ƭΩ ул҈ ƛƴ ƳŜƴƻ Řƛ ŎŀǾƛ ƛƴ ǊŀƳŜ Σ ǉǳƛƴŘƛ ƳƛƴƻǊƛ ǎǇŀȊƛ Ŝ ƳƛƴƻǊ 
impatto ambientale ; 

- Fibra Ottica: minor tempo di installazione retrofit fibra ottica ; 
- Disturbi: minori disturbi interferenziali per le apparecchiature elettroniche e di 

trasmissione ; 
- Service: diagnostica centralizzata e più capillare e pertanto una minor necessità 

di manutenzione preventiva. Rilevazione e risoluzione dei guasti molto più 
veloci e quindi tempi minori di fermo impianto e dei relativi costi. 

- Costi:  Ŏƻƴ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ǇƛǴ ǊŀŘƛŎŀǘŀ ŘŜƭƭŀ ŘƛƎƛǘŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ǎƛ ŀǾǊŀƴƴƻ Ŏƻǎǘƛ 
inferiori alle S/S convenzionali.  

Benefici della nuova tecnologia digitale 



«Telecontrollo Made in Italy. Evoluzione IoT  e digitalizzazione 4.0» Verona 24 - 25 ottobre 2017  

- I collegamenti in rame punto a 
punto vengono sostituiti con 
fibre ottiche 

- L'integrazione ad alta 
funzionalità in sala relè e 
cambio consente una 
riduzione dello spazio 

- I tempi di interruzione più 
brevi aumentano i ricavi delle 
utility 

- Minori costi operativi grazie 
alla supervisione e agli 
standard 

- Connessione elettrica 
eliminata tra primario e 
secondario  

- Riduzione utilizzo di mezzi di 
trasporto, meno CO2, 
riduzione utilizzo mezzi pesanti 

 

 

Sottostazioni digitali: i benefici della soluzione  


